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Dato 2021-10-09
Prøve ID: P211265
Versjon 1
Kundemerking
Prøvemottak: 2021-10-08
Analyseperiode 2021-10-08 - 2021-10-09
Prosjekt

P211265-01
Prøvetype Prøvested Analysestart Kundemerking Tatt ut
Rentvann Bekkeberget barnehag 2021-10-08 OPPFØLGING 2021-10-08

Parameter Resultat Enhet Standard Måleusikkerhet Grenseverdi

Koliforme bakterier, hurtigtest <1 /100ml ISO 9308-2 0-1 Tiltaksgrense 0

E.Coli <1 /100ml NS-EN ISO 9308-2:2014 0-1 0

P211265-02
Prøvetype Prøvested Analysestart Kundemerking Tatt ut
Rentvann Smestad/Gjeri 2021-10-08 OPPFØLGING 2021-10-08

Parameter Resultat Enhet Standard Måleusikkerhet Grenseverdi

Koliforme bakterier, hurtigtest <1 /100ml ISO 9308-2 0-1 Tiltaksgrense 0

E.Coli <1 /100ml NS-EN ISO 9308-2:2014 0-1 0

Med hilsen

Renata Muzyka-Gniady
Teknisk ansvarlig

Kopi til
post@dohlen.no

∗ = Ikke akkreditert resultat | < = Mindre enn

For ytterligere informasjon, ta kontakt med laboratoriet.Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvingsobjekter.
Resultatene gjelder prøven slik den er mottatt laboratoriet.Rapporten må ikke offentliggjøres annet enn i sin helhet uten skriftlig tillatelse.

Boks 26, 2011 Strømmen Telefon: +47 64 84 54 00 Org.nr: NO 992 110 996 MVA www.nrva.no
Side 1 av 1


